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No. Descripción Equipos
Disfu‐
sores

Capacidad 
(BTU)

Zona
Unidad 
N‐1/S‐1

Unidad 
N‐2/S‐2

Manejadora 54,000 BTU 3 54,000 Norte 54,000
Manejadora 54,000 BTU 3 54,000 Norte 54,000
Cassette VRF de 20,000 BTU ‐       20,000 Norte 20,000

2 Área #2 Cassette compacto VRF de 16,000 BTU ‐       16,000 Norte 16,000
Área #3 Cassette VRF de 20,000 BTU ‐      

Área #4 Difusor alimentado de Cassette área 3 1
4 Área #5 Cassette compacto VRF de 16,000 BTU ‐       16,000         Norte 16,000
5 Área #6 Cassette VRF de 36,000 BTU ‐       36,000 Norte 36,000
6 Área #6a Cassette VRF de 24,000 BTU ‐       24,000 Norte 24,000
7 Área #7 Cassette VRF de 20,000 BTU ‐        20,000 Norte 20,000

Área #8 Cassette VRF de 20,000 BTU ‐      
Área #9 Difusor alimentado de Cassette área 8 1

9 Área #9a Cassette VRF de 20,000 BTU ‐       20,000 Norte 20,000
10 Área #10 Cassette VRF de 20,000 BTU ‐       20,000 Norte 20,000
11 Área #11 Cassette compacto VRF de 7000 BTU ‐       7,000 Norte 7,000

Área #12 Cassette VRF de 24,000 BTU ‐      
Área #13 Difusor alimentado de Cassette área 12 1

Área #14 Cassette VRF de 24,000 BTU ‐      
Área #15 Difusor alimentado de Cassette área 14 1

14 Área #16 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Norte 12,000
15 Área #17 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Norte 12,000
16 Área #18 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Norte 12,000
17 Área #19a Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Norte 12,000

Área #19 Difusor alimentado Fan Coil área 21 1
Área #20 Difusor alimentado Fan Coil área 21 1

Área #21 Fan Coil VFR de 36,000 BTU 1
19 Área #22 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Norte 12,000
20 Área #23 Cassette compacto VRF de 12000 BTU ‐       12,000 Norte 12,000

8

12

18

U
ni
da

d 
N
‐2
  =
  2
63

,0
00

 B
TU

 |
 C
on

de
ns
ad

or
 d
e 
16

 T
R

20,000 Norte
20,000

20,000 Norte
20,000

24,000 Norte
24,000

24,000 Norte

36,000 Norte
36,000
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Distribución de Equipos para los 4 sistemas: N‐1, N‐2, S‐1 y S‐2
abr‐23
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Área #24 Fan Coil VRF de 36,000 BTU 1
Área #24b Difusor alimentado Fan Coil área 24 1
Área #24c Difusor alimentado Fan Coil área 24 1

22 Área #25 Cassette compacto VRF de 16,000 BTU ‐       16,000 Sur 16,000
23 Área #26 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Sur 12,000

Área #27 Cassette VRF de 24,000 BTU ‐      
Área #28 Difusor alimentado Fan Coil área 27 1

26 Área #29 Cassette VRF de 36,000 BTU ‐       36,000 Sur 36,000
27 Área #30 Cassette compacto VRF de 16,000 BTU ‐       16,000 Sur 16,000
28 Área #31 Cassette compacto VRF de 16,000 BTU ‐        16,000 Sur 16,000
29 Área #31a Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Sur 12,000
30 Área #31b Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Sur 12,000
31 Área #32 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Sur 12,000
32 Área #33a Difusor alimentado Fan Coil área 33 1

Fan Coil VFR de 36,000 BTU 2
Cassette VRF de 24,000 BTU ‐       24,000 24,000

Área #34a Difusor alimentado Fan Coil área 35 1
Área #34 Difusor alimentado Fan Coil área 35 1

Área #35 Fan Coil VFR de 36,000 BTU 1
Área #35a Difusor alimentado Fan Coil área 35 1

Área #36 Fan Coil VFR de 36,000 BTU 1
Área #37 Difusor alimentado Fan Coil área 36 2

35 Área #38 Cassette compacto VRF de 7000 BTU ‐       7,000 Sur 7,000
36 Área #39 Cassette VRF de 24,000 BTU ‐       24,000 Sur 24,000
38 Área #41 Cassette VRF de 24,000 BTU ‐       24,000 Sur 24,000
39 Área #42 Cassette VRF de 20,000 BTU ‐       20,000 Sur 20,000
40 Área #43 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Sur 12,000
41 Área #44 Cassette compacto VRF de 12,000 BTU ‐       12,000 Sur 12,000
42 Área #45 Cassette VRF de 20,000 BTU ‐       20,000 Sur 20,000
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